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ANNEXE DE I’ARRETE - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Les eaux usées autres que domestiques, en provenance de I'Etablissement dotvent répondre aux

presctiptions suivantes :

A - Installations de prétraitement/récupération :
L’Etablissement doit identifier les matiéres et substances générées de par son activité et susceptibles

d’étre rejetées dans le réseau public d’assainissement.

L’Etablissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour récupérer ces produits et éviter
leur déversement dans le réseau public d’assainissement, dans le respect des prescriptions générales
et particuliéres mentionnées a I'article 2 du présent arreté.

L’Etablissement met en ceuvre de bonnes pratiques professionnelles permettant de prévenir le rejet
accidentel de ces substances dans le réseau d’eaux usées.

L’Etablissement met notamment en place des installations de prétraitement/récupération :

Installation Résultats attendus Rejet
, R Concentration en hydrocarbure < |Réseau public
Séparateur a hydrocarbure T R
10 mg/litre d’assainissement
, Concentration en MES < 600 Réseau public
Débourbeur : s
mg/litre d’assainissement
Collecte séparée des huiles de Aucun rejet au réseau public .,
. s Centre agreé
vidange d’assainissement

MES : Matiéres en Suspension

B — Entretien des installations de prétraitement/récupération :
L’Etablissement a obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement en bon

état de fonctionnement. Il est responsable de 'entretien régulier de ses équipements.

I’Etablissement doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets générés par lesdites installations de
, P > q g p

prétraitement sont éliminés dans les conditions réglementaires.

I’Etablissement devra :

» Faire procéder a un nettoyage complet-vidange des dispositifs de prétraitement par une
société spécialisée, minimum une fois par an ;

o Fournir annuellement a la Communauté de communes du Val d’Amboise, avant le 31
décembre de année en cours, via le service assainissement (st.ccva@cc-valdamboise.fr), les
informations ou les certificats attestant du curage régulier et du nettoyage annuel des
dispositifs de prétraitement et de 'élimination des déchets (résidus huileux et boues) issus de
ses installations.

C — Mise en conformité des rejets :

Le présent arrété est subordonné de la part de Etablissement a2 une mise en conformité de ses
installations existantes le cas échéant. Cette mise en conformité est basée sur les prescriptions établies
au paragraphe A ci-dessus et devra étre achevée 6 mois apres la signature du présent arrété.

D - Autres substances :
D’autres substances stipulées dans l'article 3 du reglement de service applicable aux rejets des eaux
usées d’origines non-domestiques peuvent éventuellement étre recherchées.




